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OBS: COTAS EM MILIMETROS

S/ESC.

OBS: COTAS EM MILIMETROS

S/ESC.

OBS: COTAS EM MILIMETROS

S/ESC.

OBS: COTAS EM MILIMETROS

S/ESC.

VISTA LATERAL  - SE 112,5KVA
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VISTA FRONTAL  - SE 112,5KVA

OBS: COTAS EM MILIMETROS

S/ESC.

OBS: COTAS EM MILIMETROS

S/ESC.

OBS: COTAS EM MILIMETROS

S/ESC.

OBS: COTAS EM MILIMETROS

S/ESC.
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TC´S MED. DISJ.

01
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PARA RAIO CLASSE DE TENSÃO 12KV-10KA

FIO DE COBRE MEIO DURO DE 16mm²

CABO DE COBRE NU #70mm² 

ELETRODUTO PVC RIGIDO  Ø3" 

TRANSFORMADOR 3Ø, EM ÓLEO MINERAL ISOLANTE,

PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA

ALÇA DUPLA PRÉ-FORMADA 

ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO PINO

POSTE DE CONCRETO DT (11-600Kgf)
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FITA DE AÇO INOXIDÁVEL COM FECHO

CABO DE ALUMINIO COBERTO

CHAVE FUSIVEL CLASSE DE TENSÃO 15KV - 300A-10KA,

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø3/4" (PROTEÇÃO)

BASE C COM ELO 5H

CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL

CLASSE 15KV, 112,5 KVA, 13,800/200-127V, 60Hz,

CONFORME NORMAS  NBR5440 COM ETIQUETA DE

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E COMUTADOR DE

TAP's EXTERNO E LATERAL.

CABO DE COBRE ISOLADO 3x#120(#70)mm²/1KV-HEPR-90°
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6

1

8

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE Ø3"

18

15

16

CURVA DE AÇO GALVANIZADO 180º DE Ø3" 

13

11000

9

S/ESC.

OBS: COTAS EM METROS

VISTA LATERAL MURETA

(DETALHE DA MURETA)

2%

S/ESC.

OBS: COTAS EM METROS

VISTA FRONTAL MURETA

(DETALHE DA MURETA)

TC´S MED. DISJ.

OBS: COTAS EM METROS

S/ESC.

VISTA SUPERIOR NA EDIFICAÇÃO

(DETALHE 1 DA MURETA)

TC´S MED. DISJ.

DETALHE A DA Cx. DE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO

S/ESC. - COTAS EM METROS

F.G. Ø4"

OBS: COTAS EM METROS

S/ESC.

VISTA SUPERIOR

(DETALHE DA MURETA)

DISJ.MED.TC´S

DET. A - ATERRAMENTO

S/ ESCALA

CAIXA DE ALVENARIA

SOLDA EXOTÉRMICA

TAMPA DE CONCRETO

CABO DE COBRE NÚ 

HASTE DE TERRA  COPPERWELD Ø5/8''-3000 mm

300

300

250

150

100

PLANTA BAIXA

CORTE-AA''

CONFORME DEFINIDO EM PLANTA

OBS.: COTAS EM MILÍMETROS

QGBT

Icc=10kA

In=300A

Icc=10kA

3P-63A

Icc=10kA

BARRA NEUTRO

BARRA PROTEÇÃO

Icc=10kA

2P-63A

Icc=10kA

Icc=10kA Icc=10kA Icc=10kA Icc=10kA Icc=10kA

2P-63A 3P-63A 3P-20A 3P-20A 3P-20A 3P-20A 3P-32A 3P-63A

Icc=10kA

2P-20A

Icc=10kA Icc=10kA

2P-20A 2P-20A
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24

FRAUDÁRIO 2

ACESSO

PROJEÇÃO COBERTURA GINÁSIO

PRAÇA

RESTAURANTE

PROJEÇÃO PILAR

REST4

QL.PALM

QG
BT

TC´S
MED.

DISJ.

ltscale = 10

SEM ESCALA

LOCAÇÃO DA SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO

QGBT

ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES

CONSULTORIA DE

N.S. CATUNDA

PE-05

ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES

INDICADA

R00 NILTON

R00

SUBESTAÇÃO 112,5kVA

.DWG

FELIPPE

ABR/2022

ABR/2022

ÓBIDOS

PROJETO BASICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO BASICO PARA ANALISE E COMENTARIOS

GINASIO POLIESPORTIVO

PROJETO BASICO


