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VISTA DE CIMA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO NO PASSEIO

ALVENARIA, REVESTIMENTO INTERNO
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ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA
ADAPTADOR @ 63mm r,5fx ENGATE

RAPIDO @ 63mm

BRITA N* 2

S _
s
o _

TAMPAO @ 63mm ENGATE RAPIDO

A
\

ALIMENTAGAO

DETALHE 01

SECAO LONGITUDINAL

HIDRANTE DE RECALQUE

SEM ESCALA

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @ 63mm

INDICADOR DE ABRIGO_E HIDRA ._._muV NA PAREDE
CONFORME IT 05, PARTE Il (CODIGO E7
ALIMENTACAO REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45,0 63mm
ALETAS DE VENTILAGAO 0.45
TQ/T = BOTOEIRA
i ) :
P INCENDIO N o
o )
| S
muu VISTA FRONTAL VISTA INTERNA
- (CAIXA FECHADA) (CAIXA ABERTA)
ARMARIO PARA MANGUEIRA TIPO DE EMBUTIR, CHAPA DOBRADA,

NAS DIMENSOES INDICADAS ACIMA

NIVEL DO PISO

e e

1 — ADAPTADOR @ 63x 32mm r,5fx ENGATE RAPIDO

2 — MANGUEIRA DE NYLON, TIPO 2. COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA @ 1.1/2”,
COMPRIMENTO 2 LANCES DE 15,00m. UNIOES DE ENGATE RAPIDO.

3 — ESGUICHO TIPO REGULAVEL, @ 1.1/2”, JUNTA DE ENGATE RAPIDO.

4 — CHAVE DE ENGATE RAPIDO TIPO "STORZ"™ — 1 %" x 2.%"

DETALHE 02 .

CAIXA DE INCENDIO COM SAIDA

SIMPLES E 02 MANGUEIRAS

SISTEMA TIPO 2, CONFORME IT 03, PARTE |l

SEM ESCALA

K2
SIMBOLOGIA PARA _Zm._.>_.>0>0 DE COMBATE A INCENDIO
NBR'S ADOTADAS 14100
SIMBOLOS SIGNIFICADO QUANT. | SIMBOLOS SIGNIFICADO QUANT.
TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO
@ HIDRANTE DE RECALQUE o1 e==¢e==¢=== | SEM COSTURA ( PROJETADA ) -
CAIXA DE INCENDIO COM DUAS
N et w | BFD | e o couo cousooua | g

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

EXTINTOR DE P6 QUIMICO — A/B/C
CAPACIDADE EXTINTORA: 3A / 20 B:C 43
E PESO: 6 Ko 16 O 30 LEDS — AUTONOMIA 3 HORAS
ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE o lu@ PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 12
/ @ \ INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA) O 2 FAROIS, 2X24 LEDS — AUTONOMIA 3 HS
@ BOMBA DE RECALQUE DE AGUA o1 o2 RESERVA TECNICA DE INCENDIO 02

INDICADORES DE PAREDE NA COR VERMELHAR,
COM BORDA E IMAGEM DE UM EXTINTOR DE
INCENDIO NA COR AMARELA, CONFORME IT 05,
PARTE Ill. (CODIGO E5)

SELO DE MARCA DE CONFORMIDADE COM ABNT.

SELO DE MARCA DE CONFORMIDADE COM ABNT.

SELO DA ABNT |

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CO , AGUA PRESSURIZADA
OU PO QUIMICO SECO.

CONFORME NBR 13434, PARTE 1,2,3

CONFORME NBR 12693

1,60m
1,80m

NIVEL DO PISO

i

DETALHE 03

EXTINTORES NA PAREDE

SEM ESCALA

(VER DETALHE)

PLANTA DE EMERGENCIA

FUNDO: BRANCO
PICTOGRAMA;
FOTOLUMINOCENTE

por parte das equipes de emergéncia e dos
ocupantes da edificagdo e &rea de risco.
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QUADRO DE PLACAS DE SINALIZACOES DE SEGURANCA
IT 05 - PARTE Il
COD./DIM.| SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO QUANT.
/P TODO LUGAR ONDE O FUMO
PROIBIDO FUMAR POSSA AUMENTAR O RISCO o1
@ SIMBOLO: CIRCULAR DE INCENDIO
FUNDO: BRANCA
PICTOGRAMA: PRETA
B FAIXA GRCULAR E BARRA| QUALQUER SITUAGAO ONDE
PROIBIDO UTILIZAR AGUA como | DIAMETRAL: VERMELHA o1
@ AGENTE EXTINTOR IMERZO PARA EXTIGUIR
B SIMBOLO: TRIANGULAR .
CUIDADO! RISCO DE CHOQUE FUNDO: AMARELA PROXIMO A _zw._.>_.>m o1
PICTOGRAMA: PRETA ELETRICAS QUE OFEREGAO
@ ELETRICO FAIXA TRIANGULAR: PRETA| RISCO DE CHOQUE
& INDICAGAO u_uo SENTIDO (ESQUERDA 00 19.04.2022 | EMISSAO INICIAL
SAIDA DE EMERGENCIA OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE 14
EMERGENCIA. 0
é DIMENSOES MINIMAS: L=2,0 H. REV. N DATA DESCRIGAO
PROJETISTA 3
B SIMBOLO: RETANGULAR | INDICAGAO DE UMA SAIDA DE Aﬁ : @ : < /
SAIDA DE EMERGENCIA FUNDO: VERDE EMERGENCIA A SER AFIXADA ACIMA 27 oo irhsing
é PICTOGRAMA: DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ]\ S
FOTOLUMINOCENTE : - PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA-EPP  ENG' THIAGO PINHEIRO VELOSO
B INDICAGAG DO SENTIDO DE FUGA TRAV. 3 DE MAIO N"1218 ED. ALPHA CENTER SALA 407 CREA 1516538412 PA
é ESCADA DE EMERGENCIA I I O AENTIDO DE 02 = vsm FONE: (091) 3229-7736 BELEM — PARA — BRASIL oRDENATR
Projetos & Construgdes Ltda-EPP E-MAIL: thopengenhario@gmail.com DARLINDO VELOSO
E SIMBOLO: RETANGULAR
- VERDE INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA,
SAIDA DE EMERGENCIA MENSAGEM SADA™ om UTILIZADA COMO  COMPLEMENTAGAO 10 T
é ALTURA DE LETRA>-50mm| DO PICTOGRAMA.
MBOLO: RETANGULAR OU
9 PUNDO: v INDICAGAO DO PAVIMENTO, NO _ Z A
FUNDO: VERDE ,
e NOMERO DO PAVIMENTO MENSAGEM INDICANDO N* _sz_%m DA ESCADA (PATAMAR) 02
DE PAVIMENTO ’
B O COMANDO MANUAL DE ALARME INGENDIO 0L BOMBA DE INGENDIO " - m _ Z m _ O
DEVE VIR ACOMPANHADA DE UMA o1
g e OU BOMBA DE INCENDIO MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO PELO PONTO
= PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE
(3 = COMANDO MANUAL DE ALARME DE i Ao NEEUns o1
g - OU BOMBA DE INCENDIO MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EHPREENDIMENTD € LOCAL W_Q_u_m_z_m\hc LICA
EQUIPAMENTO ACIONADO PELO PONTO ~ o
= N PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO [0 =
@ BRSE | ALARME SONORO FUNDO:  VERI D A EPME DE INCENDIG o1 OBIDOS - PARA PROJETO.EXECUTIVO
FOTOLUMINOCENTE TITULO DO DESENHO ESCALA
(E5)\ | B
INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS INDICADA
@ H EXTINTOR DE INCENDIO mxdzawmmm DE _zomz_u_% 16 e
- 19.04.2022
p i ABRIGO DE MANGUEIRA INDICAGAO DO ABRIGO DA MANGUEIRA 06 i
DE INCENDIO COM OU SEM HIDRANTE _ ARQUNO
¢ @ E HIDRANTE NG SEU INTERIOR. PLANTA BAIXA - TERREO E DETALHES
INC-001-R0O0
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