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PLANTA BAIXA - MEZANINO

ESCALA: 1:100

=2.50m

ALT. MAXIMA

ALFA 106/18 ASCAEL — DUAS HORAS
DE AUTONOMIA COM UMA LAMPADA DE 8W

NIVEL DO PISO

PROJEGAO COBERTURA

2.50m

ALT. MAXIMA

DETALHE 04 ,
DETALHE DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA (TIPO 01)

ESCALA: 1:25

PAREDE

0,40 <
0,60m™

CORRIMAO

0,80m ou 0,92m
=

NIVEL DO PISO

AA

1,05m

DETALHE 05

DIMENCOES DE GUARDAS E CORRIMOES

SEM ESCALA

1.20 a 1.60m

PISO_ACABADO
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DETALHE 06

DETALHE DA INSTALACAO DA BOTOEIRA
DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO

SEM ESCALA

=/

275 m

NIVEL DO PISO
b ¢

DETALHE 07 |
DETALHE DA INSTALACAO DA LUMINARIA
DE EEMERGENCIA NO TETO.

SEM ESCALA

N
[

PREVER PROTEGAO MECANICA

ELETRODUTO

PREVER PROTEGAO MECANICA

2.00m
ALTURA MiNIMA DE PROTEGAO MECANICA

BOYBA

ACIMA PISO ACABADO
|

1.20 a 1.60m

PISO ACABADO

DETALHE 08 )
DETALHE DA INSTALACAO DA BOTOEIRA
DE ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA.

SEM ESCALA

PROJEGAO COBERTURA

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAGOES DE SEGURANGA

IT 05 - PARTE Il
CO6D./DIM.| SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO QUANT.
TODO LUGAR ONDE O FUMO
PROIBIDO FUMAR POSSA AUMENTAR O RISCO o1
SIMBOLO: CIRCULAR DE INCENDIO
FUNDO: BRANCA
PICTOGRAMA: PRETA
FAIXA CIRCULAR E BARRA| QUALQUER STUAGAD ONDE
PROIBIDO UTILIZAR AGUA como | DIAMETRAL: VERMELHA | O USQ DE AGUA S R o
@ AGENTE EXTINTOR 0 FOGO
SIMBOLO: TRIANGULAR
CUIDADO! RISCO DE CHOQUE FUNDO: AMARELA PROXIMO A INSTALACOE.
ELETRICO PICTOGRAMA: PRETA ELETRICAS QUE OFERECAO 01
FAIXA TRIANGULAR: PRETA
INDICAGAO DO SENTIDO *mmocmmg
SAIDA DE EMERGENCIA OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE 14

EMERGENCIA.

DIMENSOES MINIMAS: L=2,0 H.

SAIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA:

FOTOLUMINOCENTE ACESSO.

INDICACAO DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA A SER AFIXADA ACIMA 27
DA PORTA, PARA INDICAR O SEU

ESCADA DE EMERGENCIA

INDICAGCAO DO SENTIDO DE

NO INTERIOR DAS ESCADAS 02

FUGA

SAIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
MENSAGEM “SAIDA
FOTOLUMINOCENTE,COM
ALTURA DE LETRA>-50mm
SIMBOLO: _RETANGULAR OU

DO PICTOGRAMA.

INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA,
UTILIZADA COMO COMPLEMENTAGAQ 10

NOMERO DO PAVIMENTO

QUADRADO

FUNDO: VERDE
MENSAGEM INDICANDO N*
DE PAVIMENTO

INDICACAO DO PAVIMENTO,
INTERIOR DA ESCADA (PAT

NO
AMAR) 02

S COMANDO MANUAL DE ALARME
Auie OU BOMBA DE INCENDIO

PONTO DE ACIONAMENTO D
DEVE VIR ACOMPANHADA DI

INCENDIO OU BOMBA DE INCENDIO

MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO PELO PONTO

E_ALARME DE
E UMA o1

COMANDO MANUAL DE ALARME

PONTO DE ACIONAMENTO D
DEVE VIR ACOMPANHADA D

INCENDIO OU BOMBA DE INCENDIO

E ALARME DE
E UMA o1

eko OU BOMBA DE INCENDIO MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO PELO PONTO
SIMBOLO: QUADRADO
] FUNDO: VERMELHO INDICAGAO DO LOCAL DE INSTALAGAO o1
D/.,, ALARME. SONORO PICTOGRAMA: DO ALARME DE INCENDIO
FOTOLUMINOCENTE

EXTINTOR DE INCENDIO

EXTINTORES DE INCENDIO

INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS 16

E HIDRANTE

ABRIGO DE MANGUEIRA

DE INCENDIO COM OU SEM
NO SEU INTERIOR.

INDICACAO DO ABRIGO DA MANGUEIRA

HIDRANTE 06

(VER DETALHE)

PLANTA DE EMERGENCIA

SIMBOLO: QUADRADO A Planta de emergéncia de
FUNDO: BRANCO
PICTOGRAMA:

FOTOLUMINOCENTE ocupantes da edificagio e

facilitar o reconhecimento do local por
por parte das equipes de emergéncia e dos

incéndio visa
o1
Grea de risco.

PISO DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL

SIMBOLOGIA PARA INSTALAGCAO DE COMBATE A INCENDIO
NBR'S ADOTADAS 14100
SIMBOLOS SIGNIFICADO QUANT. [ SIMBOLOS SIGNIFICADO QUANT.
TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO
@ HIDRANTE DE RECALQUE o ==—¢==—6==| SEM COSTURA ( PROJETADA ) -
CAIXA DE INCENDIO COM DUAS
el [© PC PAINEL DE COMANDO COM ACIONAMENTO
% MANGUEIRAS DE 15m E @ 1.1 06 [©Fd] E DESLIGAMENTO MANUAL DA BOMBA o
EXTINTOR DE PO QUIMICO — A/B/C PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
b mmm_ubm_w)_wm EXTINTORA: 3A / 20 6:C 16 @} 30 LEDS — AUTONOMIA 3 HORAS 43
ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE o .u@ PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA \2
@ INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA) O 2 FARQIS, 2X24 LEDS — AUTONOMIA 3 HS
@ BOMBA DE RECALQUE DE AGUA o1 o2 RESERVA TECNICA DE INCENDIO 02

DE 20 WATTS.

=2.50m

ALT. MAXIMA

NIVEL DO PISO
e

ALFA 212/20 ASCAEL — DUAS HORAS
DE AUTONOMIA COM HALOGENOS

DETALH

E 09

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
(TIPO 02)

SEM ESCALA

CORRIMAQO

(VER DETALHE)

0,80m A 0,92m

E ANTE—-DERRAPANTE

DETALHE 10
ESCADA DE EMERGENCIA

SEM ESCALA
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PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA-EPP
TRAV. 3 DE MAIO N.1218 ED. ALPHA CENTER SALA 407

PROJETO

ENG® THIAGO PINHEIRO VELOSO
CREA 1516538412 PA

FONE: (091) 3229-7736 BELEM — PARA — BRASIL
E—MAIL: thopengenharia@gmail.com

COORDENADOR
DARLINDO VELOSO
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002

EMPREENDIMENTO E LOCAL

PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

OBIDOS - PARA

DISCIPLINA

HIDRAULICA

FASE DO PROJETO

PROJETO.EXECUTIVO

TITULD DO DESENHO

ESCALA

INDICADA

DATA
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PLANTA BAIXA - MEZANINO E DETALHES
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PROPRIETARIO




